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1 Présentation de ce manuel 

Ce manuel contient des informations de sécurité importantes qui doivent 

être respectées lors de l'installation et la maintenance de l'appareil. 

Lisez ce manuel attentivement avant lôutilisation et conservez-le 

pour toute référence ultérieure ! 

Ce manuel doit être considéré comme une partie intégrante de l'appareil. 

Le manuel doit être conservé à proximité immédiate de l'appareil, y 

compris lorsqu'il est remis à un autre utilisateur ou déplacé vers un autre 

emplacement. 

1.1 Déclaration de droit d'auteur 

Les droits d'auteur de ce manuel sont la propriété de SOFARSOLAR. Il 

ne peut être copié  ni partiellement, ni complètement  par des sociétés 

ou des particuliers (y compris des logiciels, etc.) et ne doit pas être 

reproduit ou distribué sous quelque forme que ce soit, ou par des 

moyens appropriés. 

SOFARSOLAR se réserve le droit d'interprétation finale. Ce manuel peut 

être modifié suite aux retours des utilisateurs ou des clients. Veuillez 

consulter notre site Web à l'adresse http://www.sofarsolar.com pour 

obtenir la dernière version. 

La version actuelle a été mise à jour le 14/12/2022. 

1.2 Structure du manuel 

Ce manuel contient des instructions de sécurité et d installation 

importantes qui doivent être respectées lors de l'installation et la 

maintenance de l'appareil. 
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1.3 Portée 

Ce manuel du produit décrit l'installation, le raccordement électrique, la 

mise en service, la maintenance et le dépannage du systèmes de 

stockage d'énergie BTS E5 E20-DS5. La série comprend les modèles 

suivants : 

BTS E5-DS5, BTS E10-DS5, BTS E15-DS5, BTS E20-DS5 

1.4 Groupe ciblé 

Ce manuel est destiné aux électriciens spécialisés responsables de 

l'installation et de la mise en service du système de stockage d'énergie 

dans le système photovoltaïque, ainsi qu'aux opérateurs de systèmes 

photovoltaïques. 

1.5 Symboles utilisés 

Ce manuel contient des informations sur le fonctionnement sûr et utilise 

des symboles pour assurer la sécurité des personnes et des biens ainsi 

que le fonctionnement efficace du convertisseur. Veuillez lire 

attentivement les explications des symboles suivants afin d'éviter des 

blessures ou des dommages matériels. 
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DANGER 

Le non-respect entraînera la mort ou des blessures graves. 

¶ Respectez les avertissements afin d'éviter la mort ou des 

blessures graves ! 

 
 

AVERTISSEMENT 

Le non-respect peut entraîner la mort ou des blessures graves. 

¶ Respectez les avertissements afin d'éviter des blessures 

graves !  

 
 

PRÉCAUTION 

Le non-respect peut entraîner des blessures légères. 

¶ Respectez les avertissements afin d'éviter des blessures ! 

 

  ATTENTION 

Le non-respect peut entraîner des dommages matériels ! 

¶ Suivez les avertissements afin d'éviter d'endommager ou de 

détruire le produit. 

 

REMARQUE 

¶ Il fournit des conseils indispensables au fonctionnement 

optimal du produit. 
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2 Informations relatives à la sécurité de base 

REMARQUE 

¶ L'installation du système de batterie BTS doit être 

entièrement conforme aux lois et réglementations nationales 

et locales. 

¶ SOFARSOLAR n'est pas responsable des blessures ou des 

dommages matériels dus à une mauvaise utilisation. 

¶ Si vous avez des questions ou rencontrez des problèmes 

après avoir lu les informations suivantes, veuillez contacter 

SOFARSOLAR. 

 

Cette section contient des informations relatives à la sécurité qui doivent 

être respectées en permanence lorsque vous travaillez sur des batteries 

ou avec. Pour éviter les blessures corporelles ou les dommages 

matériels et pour assurer un fonctionnement à long terme des batteries, 

lisez attentivement cette section et respectez à tout moment toutes les 

informations relatives à la sécurité. 

2.1 Information de sécurité 

 AVERTISSEMENT 

¶ N'EFFECTUEZ PAS vous-même de réparations sur l'appareil ; 

cela peut entraîner des blessures ou des dommages 

matériels. 

¶ Avant d'installer l'appareil ou d'intervenir sur celui-ci, vous 

devez ouvrir l'interrupteur CC, car la haute tension peut causer 

des blessures graves. 

 



INFORMATIONS RELATIVES A LA SECURITE DE BASE  

8 BTS E5 E20-DS5 

Lisez et comprenez les instructions de ce manuel et familiarisez-vous 

avec les symboles de sécurité associés de ce chapitre avant de 

commencer l'installation et la mise en service de l'appareil. 

Veuillez contacter le centre de service agréé le plus proche si un 

entretien ou des réparations sont nécessaires. Veuillez contacter votre 

revendeur pour obtenir des informations sur votre centre de service 

agréé le plus proche. N'EFFECTUEZ PAS vous-même de réparations 

sur l'appareil ; cela peut entraîner des blessures ou des dommages 

matériels. 

Avant d'installer l'appareil ou d'effectuer sa maintenance, vous devez 

ouvrir l'interrupteur CC. Ne pas le faire peut conduite à des blessures 

graves. 

2.1.1 Personnel qualifié 

Le personnel chargé du fonctionnement et de la maintenance de 

l'appareil doit avoir les qualifications, les compétences et l'expérience 

requises pour effectuer les tâches décrites, tout en étant également 

capable de comprendre pleinement toutes les instructions contenues 

dans le manuel. Pour des raisons de sécurité, ce système de batterie ne 

peut être installé que par un électricien qualifié qui : 

- a reçu une formation sur la sécurité au travail, ainsi que sur 

l'installation et la mise en service des systèmes électriques, 

- connaît les lois, normes et réglementations locales de l'exploitant du 

réseau. 

- L'installateur doit avoir participé à la formation technique de 

Sofarsolar ou de nos partenaires. 

SOFARSOLAR n'assume aucune responsabilité en cas de destruction 

de biens ou de blessures causées par une mauvaise utilisation. 
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2.1.2 Exigences de l'installation 

Veuillez installer le système de batterie conformément aux informations 

des sections suivantes. Installez le système de batterie à un endroit où il 

peut être fixé et assurez-vous que le convertisseur est vertical. 

Choisissez un endroit approprié pour l'installation des appareils 

électriques. Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace pour une 

sortie de secours adaptée à l'entretien. Assurez une ventilation suffisante 

afin de garantir une circulation d'air pour le refroidissement de 

l environnement. L'humidité de l'air doit être inférieure à 90% pendant 

l'assemblage. 

2.1.3 Exigences de transport 

  ATTENTION 

¶ Les modules de batteries doivent être placés dans leur 

emballage d'origine ou dans un autre emballage approprié 

pendant leur transport afin d éviter tout dommage. 

¶ Veuillez effectuer une inspection détaillée du produit. Si vous 

détectez des problèmes d'emballage pouvant être la cause de 

dommages à la batterie, ou si vous constatez des dommages 

visibles à la batterie, veuillez en informer immédiatement le 

transporteur responsable. Demandez assistance à votre 

installateur ou à SOFARSOLAR au besoin. 

 

Les produits sont en bon état électrique et physique lorsqu'ils sont 

expédiés de l'usine. L'emballage d'usine est spécialement conçu pour 

éviter les dommages dus au transport, c'est-à-dire les chocs violents, 

l'humidité et les vibrations. Le dispositif ne doit pas être installé si 

l'emballage ou le produit est visiblement endommagé.  
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Les modules de batteries sont classés comme marchandises 

dangereuses de classe 9 selon la norme UN38.3. Ils doivent par 

conséquent être chargés et déchargés conformément aux lois, 

règlements et normes de l'industrie de leur région de transport. Une 

manipulation brutale peut provoquer un court-circuit ou endommager les 

batteries dans leur carton, ce qui peut entraîner une fuite, une rupture, 

une explosion ou un incendie. 

REMARQUE 

Assurez-vous que tout transport s'effectue conformément aux normes 

suivantes : 

¶ Le transport maritime doit être effectué en pleine conformité 

avec le code IMDG. 

¶ Le transport terrestre doit être effectué en pleine conformité 

avec les prescriptions relatives au transport ADR ou 

JT/T617. 

¶ Respect des exigences réglementaires des autorités de 

transport du pays d'origine, de l'itinéraire et de la destination 

du transport. 

¶ Conformité avec le code IMDG et les prescriptions 

réglementaires des autorités nationales de transport 

respectives. 
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2.1.4 Exigences en matière de stockage 

  ATTENTION 

Des dommages aux biens sont possibles si la consigne n est pas 

respectée ! 

¶ Choisissez un endroit sec et bien rangé disposant d une 

bonne ventilation. 

¶ Plage de températures ambiantes : -10 °C à 45 °C. 

¶ Humidité relative : 5 à 70%. 

¶ Posez le module de batterie correctement, ni à l'envers, ni sur 

le côté. 

¶ Si le module de batterie a été stocké pendant une longue 

période, rechargez-le périodiquement. Exigences 

d'alimentation du module de batterie : l'intensité de charge est 

inférieur ou égal à 7 A et le module de batterie est chargé à 

50 % de sa charge. 

Veuillez-vous reporter au chapitre 8.2 pour connaître les exigences de 

recharge pendant le stockage. 

2.1.5 Étiquettes de l'appareil 

Les étiquettes NE DOIVENT PAS être masquées par des éléments et 

des objets étrangers (chiffons, boîtes, appareils, etc.), elles doivent être 

nettoyées régulièrement et toujours rester bien visibles. 

2.1.6 Connexion électrique 

Respectez toutes les réglementations électriques en vigueur lorsque 

vous travaillez avec le convertisseur solaire. 
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 DANGER 

Tension continue dangereuse 

¶ Avant de réaliser le raccordement électrique, couvrez les 

modules PV avec un matériau opaque ou déconnectez le 

générateur PV du convertisseur. Le rayonnement solaire 

provoquera la génération d'une tension dangereuse par le 

générateur PV ! 

 

 DANGER 

Danger d'électrocution ! 

¶ Toutes les installations et tous les raccordements électriques 

ne doivent être effectués que par des électriciens qualifiés ! 

 

  IMPORTANT 

Autorisation d'injection dans le réseau 

¶ Obtenez l'autorisation du gestionnaire du réseau électrique 

local avant de raccorder le convertisseur au réseau électrique 

public. 

 

REMARQUE 

Annulation de la garantie 

¶ N'ouvrez pas le convertisseur et ne retirez aucune étiquette. 

Sinon, SOFARSOLAR n'assumera aucune garantie. 
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2.1.7 Utilisation 

 DANGER 

Électrocution 

¶ Un contact avec le réseau électrique ou les connecteurs de 

l'appareil peut provoquer une électrocution ou un incendie ! 

¶ Ne touchez ni le connecteur, ni le conducteur connecté au 

réseau électrique. 

¶ Suivez toutes les instructions et respectez tous les documents 

de sécurité relatifs au raccordement au réseau. 

 

 PRÉCAUTION 

Brûlure due à un boîtier chaud 

¶ Pendant le fonctionnement du convertisseur, plusieurs 

composants internes deviennent très chauds. 

¶ Veuillez porter des gants de protection ! 

¶ Tenez les enfants éloignés de l'appareil ! 

2.1.8 Réparation et entretien 

 DANGER 

Tension dangereuse ! 

¶ Avant d'effectuer des travaux de réparation, coupez d'abord le 

disjoncteur CA entre le convertisseur et le réseau électrique, 

puis l'interrupteur CC. 

¶ Après avoir coupé le disjoncteur CA et l'interrupteur CC, 

attendez au moins 5 minutes avant de commencer tout travail 

de maintenance ou de réparation. 
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IMPORTANT 

Réparations non autorisées ! 

¶ Après l'élimination de tous les défauts, le convertisseur doit 

être à nouveau pleinement fonctionnel. Si des réparations 

sont nécessaires, veuillez contacter un centre de service 

agréé local. 

¶ Les composants internes du convertisseur NE DOIVENT 

PAS être ouverts sans autorisation adéquate. Shenzhen 

SOFARSOLAR Co., Ltd. n'assume aucune responsabilité 

pour les pertes ou les défauts qui en résultent. 

2.2 Symboles et signes 

 

PRÉCAUTION 

Attention aux risques de brûlure dus au boîtier chaud ! 

¶ Pendant le fonctionnement du convertisseur, ne touchez que 

l'écran et les boutons, car le boîtier peut devenir chaud. 

 

ATTENTION 

Réaliser la mise à la terre ! 

¶ Le générateur photovoltaïque doit être relié à la terre 

conformément aux exigences de l'exploitant du réseau 

électrique local ! 

¶ Pour la sécurité des personnes, nous recommandons que 

tous les cadres des modules photovoltaïques et les 

convertisseurs de l'installation photovoltaïque soient reliés à 

la terre de manière fiable. 
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AVERTISSEMENT 

Dommages dus à une surtension 

¶ Assurez-vous que la tension d'entrée ne dépasse pas la 

tension maximale admissible. Une surtension peut infliger des 

dommages à long terme au convertisseur, ainsi que d'autres 

dommages qui ne sont pas couverts par la garantie ! 

 

2.2.1 Symboles sur le système de batterie 

Plusieurs symboles relatifs à la sécurité sont présents sur le système de 

batterie. Veuillez lire et comprendre le contenu de ces symboles avant 

de commencer l'installation. 

 

Unité de distribution de batterie (BDU) 

Symbole Description 

 

Attention à la haute tension et aux chocs 

électriques. 

 

PRÉCAUTION ! Surface chaude. 

 

Point de mise à la terre 

 

Veuillez lire le manuel avant d'installer le système 

de batterie. 
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Module de batterie 

Symbole Description 

 

Une tension résiduelle est présente dans le module 

de batterie ! Avant d'intervenir, vous devez attendre 

cinq minutes afin de vous assurer que son 

condensateur est complètement déchargé. 

 

Attention à la haute tension et aux chocs 

électriques. 

 

PRÉCAUTION ! Surface chaude. 

 

Point de mise à la terre 

 

Veuillez lire le manuel avant d'installer le système 

de batterie. 
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3 Caractéristiques du produit 

Ce chapitre décrit les caractéristiques, les dimensions et les niveaux 

d'efficacité du produit. 

3.1 Présentation du produit 

Le BTS E5 E20-DS5 est un système de batterie intelligent composé d un 

ou plusieurs modules de batteries BTS 5K et d'une BTS 5K-BDU (unité 

de distribution de batterie). Le système fonctionne avec des tensions CC 

d'entrée et de sortie élevées. Sa conception modulaire et empilée permet 

une configuration flexible en fonction des besoins spécifiques de 

l'utilisateur. La capacité de stockage va de 5 à 40 kWh. 

 
 

 Panneaux PV  Convertisseur hybride 

 BTS E5 E20-DS5  Charge critique 

 Charge normale  Compteur intelligent 

 Réseau  Plate-forme de surveillance 

 

 

 

1 2

3

4 5

6 7

8
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Les principales fonctionnalités sont : 

¶ Conception entièrement modulaire pour une installation et un 

transport faciles. 

¶ Équilibrage de l intensité entre les modules de batteries pour une 

capacité de batterie disponible plus élevée. 

¶ Extension de la capacité de stockage par étapes, à tout moment. 

¶ Capacité de démarrage à zéro pour démarrer la batterie sans 

connexion au réseau. 

¶ Faible autoconsommation de l'énergie de la batterie. 

¶ Fonction de démarrage/arrêt conviviale par une seule pression. 

3.2 Composants du système de batterie BTS 

 
 

 Témoin lumineux  Interrupteur CC 

 Unité de distribution de 

batterie 

 Module de batterie 

 Base  Bouton de démarrage 

 Dissipateur thermique   
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L'explication ci-dessous vous permet d obtenir une compréhension 

complète de la dénomination du système de batterie BTS : 

¶ BTS : nom de la série du produit. 

¶ E5/E10/E15/E20 : capacité de la batterie (kWh). 

¶ DS5 : spécification du module de batterie (BTS 5K). 

3.3 Dimensions du produit 

Les dimensions du produit sont indiquées dans le tableau ci-dessous. 

Les dimensions de chaque configuration sont indiquées, par exemple 1 

module de batterie associé avec une BDU, 2 modules de batteries avec 

une BDU, etc. : 

Nbre de 

BTS 5K 
Hauteur (mm) Largeur (mm) 

Profondeur 

(mm) 

1 680 

708 170 2 1100 

3 1520 

 

3.4 Étiquettes de l'appareil 

L'étiquetage ne doit être ni recouvert, ni retiré !  

 
Unité de distribution de batterie 
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Module de batterie 

3.5 Extension de la capacité de la batterie : 

La série de systèmes de batterie BTS permet l'extension de sa capacité. 

Une unité de distribution (BDU) peut gérer jusqu'à 4 modules de 

batteries (BTS). Jusqu'à 2 BDU peuvent être raccordées en parallèle, 

chaque unité ayant une connexion d'alimentation indépendante au 

convertisseur. Ainsi, la capacité du système peut être étendue comme 

suit : 

5 à 40 kWh pour le convertisseur HYD 10...20KTL-3PH. 

5 à 20 kWh pour convertisseurs HYD 5...8KTL-3PH. 

 

REMARQUE 

¶ Pour étendre un système de batterie avec plus de batteries 

BTS 5K, un kit d'extension est nécessaire pour des raisons 

de sécurité. Le kit d'extension en option comprend un câble 

d'alimentation de 2,7 m et un câble de communication, ainsi 

qu'une base et des accessoires (réf. SOFAR 701.00000068-

0). 

 

 



 CARACTERISTIQUES DU PRODUIT 

BTS E5 E20-DS5 21 
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4 Installation 

4.1 Informations sur l'installation 

 

DANGER 

Risque d'incendie 

¶ N INSTALLEZ PAS le système de batterie sur un matériau 

inflammable. 

¶ N'INSTALLEZ PAS le système de batterie dans une zone de 

stockage de matières inflammables ou explosibles. 

 
 

PRÉCAUTION 

Risque de brûlure 

¶ N'INSTALLEZ PAS le convertisseur dans des endroits où il 

pourrait être touché accidentellement. Le boîtier et le 

dissipateur thermique peuvent devenir très chauds pendant le 

fonctionnement du convertisseur. 

 

IMPORTANT 

Poids de l appareil 

¶ Tenez compte du poids du convertisseur lors de son 

transport et de son déplacement. 

¶ Choisissez un emplacement et une surface 

d'installation appropriés. 

¶ L'installation du convertisseur requiert au moins deux 

personnes. 

¶ Ne posez pas les modules de batterie à l'envers. 
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4.2 Examen avant installation 

4.2.1 Vérification des matériaux d'emballage externes 

Les matériaux d'emballage et les composants peuvent être endommagés 

pendant le transport. Par conséquent, les matériaux d'emballage 

externes doivent être examinés avant l'installation. Vérifiez que le 

matériel d'emballage externe n'est pas endommagé, par ex. trous et 

fissures. Si vous découvrez des dommages, ne déballez pas les 

modules de batterie et l unité de distribution de batterie et contactez 

immédiatement le transporteur et/ou le revendeur. Il est recommandé de 

retirer l emballage 24 heures avant l installation du système de batterie. 

4.2.2 Vérification de l'étendue de la livraison 

Après le déballage des modules de batterie et de l unité de distribution 

de batterie, vérifiez que les éléments livrés sont intacts et complets. En 

cas de dommages ou de composants manquants, contactez le grossiste. 

Veuillez-vous reporter aux listes ci-dessous pour répertorier tous les 

articles de la livraison fournis avec les modules de batteries et l'unité de 

distribution de batterie. 
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Étendue de la livraison BTS 5K 

N° Image Description Quantité 

01 

 

Module de batterie 1 

02 
 

Capuchon de protection 2 

03 
 

Câble d'alimentation 2 

04 
 

Câble de communication 1 

05 
 

Support anti-renversement A 2 

06 
 

Connecteur latéral 2 

07 
 

Support anti-renversement B 2 

08 
 

Câble PE 1 

09 
 

Vis six pan M6 x 14 4 

10  Vis SEMS M4 x 10 10 

11 
 

Vis à expansion M6 x 60 2 

12 
 

Résistance de terminaison 1 

13 
 

Certificat de qualité 1 
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Étendue de livraison BTS 5K-BDU (unité de distribution de batterie) 

N° Image Description Quantité 

01 
 

Unité de distribution de batterie 1 

02 
 

Capot protecteur gauche 1 

03 
 

Capot protecteur droit 1 

04 
 

Socle 1 

05 
 

Capot de protection du socle 2 

06 
 

Câble de communication parallèle de 

la BDU 

1 

07 
 

Câble de communication du BMS 1 

08 
 

Vis six pan M6 x 14 3 

09 
 

Vis SEMS M4 x 10 10 

10  Vis à expansion M6 x 60 4 

11 

 

Corps de borne d'entrée positive de la 

batterie 

1 

12 

 

Corps de borne d'entrée négative de la 

batterie 

1 

13 

 

Cœur métallique de borne d'entrée 

positive de la batterie 

1 

14 

 

Cœur métallique de borne d'entrée 

négative de la batterie 

1 

15 
 

Support anti-renversement A 2 

16 
 

Connecteur latéral 2 
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17  Support anti-renversement B 2 

18 
 

Manuel 1 

19 
 

Carte de garantie 1 

20 
 

Certificat de qualité 1 

 

Étendue de la livraison Kit d'extension BTS 5K (réf. SOFAR 

701.00000068-0) 

N° Image Description Quantité 

01 
 

Socle 1 

02 
 

Câble d'alimentation 2 

03 
 

Câble de communication 1 

04 
 

Câble PE 1 

05 
 

Manuel 1 

06 
 

Carte de garantie 1 

07 
 

Certificat de qualité 1 
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4.3 Connexions 

 

PRÉCAUTION 

Dommages pendant le transport 

¶ Veuillez vérifier soigneusement l'emballage du produit et les 

connexions avant l'installation. 

 

Unité de distribution de batterie 

 

           Avant              Gauche           Droite 

 BDU  Bouton de démarrage 

 Entrée d alimentation BAT  Prise de liaison 

 Entrée COM  Vis de mise à la terre 

 Interrupteur CC  Sortie COM 

 Fusible  Sortie d alimentation BAT 

 Vis de mise à la terre   
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Module de batterie 

 

           Avant              Gauche           Droite 

 Module de batterie  Poignée gauche 

 Prise de sortie B+  Prise de sortie B- 

 Mise à la terre   Prise de sortie de liaison 

 Prise d entrée de liaison  Poignée droite 

4.4 Outils 

Préparer les outils nécessaires à l'installation et au raccordement 

électrique. 

N° Outil Modèle Fonction 

01 

 

Marteau 

perforateur  

Perçage 

recommandé : 

8 mm 

Utilisé pour percer des 

trous dans le mur. 

02 

 

Tournevis de 4 mm Dépose et montage des 

vis et du câblage.  

03 

 

Outil de dépose Dépose des bornes de 

sortie du module de batterie 

/ de l unité de distribution. 
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N° Outil Modèle Fonction 

04 

 

Pinces à dénuder Utilisées pour dénuder 

les fils. 

05 

 

Douille 

 

Utilisée pour installer le 

support mural. 

06 

 

Outil de sertissage Utilisé pour sertissage 

des connecteurs OT. 

07 

 

Pistolet thermique Utilisé pour enduire. 

08 

 

Multimètre Utilisé pour vérifier le 

câblage et la mise à la 

terre. 

09 

 

Marqueur Utilisé pour le marquage. 

10 

 

Mètre ruban Utilisé pour mesurer les 

distances. 

11 

 

Niveau à bulle Utilisé pour aligner le 

support mural. 

12 

 

Gants ESD Pour l installateur. 

13 

 

Lunettes de 

sécurité 

Pour l installateur. 
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N° Outil Modèle Fonction 

14 

 

Masque 

respiratoire anti-

poussière 

Pour l installateur. 

4.5 Emplacement de l'installation 

Choisissez un emplacement approprié pour l'installation du système de 

stockage d'énergie BTS. Assurez-vous que les exigences suivantes ont 

été remplies : 

¶ Choisissez un endroit sec et bien rangé disposant d une bonne 

ventilation. 

¶ Plage de températures ambiantes : -10 °C à 50 ° C 

Recommandé : 10 °C à 40 °C. 

¶ Humidité relative : 5 à 95% (sans condensation). 

¶ Aucune matière inflammable ou explosive ne doit se trouver à 

proximité. 

¶ Altitude maximale : 4000 m au-dessus du niveau de la mer. 
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Pour assurer un espace d'installation et une dissipation de chaleur 

suffisants, veuillez respecter les distances de dégagement suivantes : 

 

 

 

> 10°C

> 10°C
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4.6 Installation du système de batterie 

4.6.1 Socle 

1. Placez le socle sur un sol stable près d un mur, en conservant une 

distance de 10 à 25 mm, et marquez le trou. Mettez le support de 

côté et percez les trous. 

 
 

 
 

2. Mettez le socle de côté et percez les trous (mèche M8, 6065 mm). 

Fixez ensuite le socle avec les vis M8. 

 

 

60mm

10...25mm

Mur 

Socle de la 

BDU 

Vue de dessus 

Sol 
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REMARQUE 

¶ Si des trous ne peuvent pas être percés dans le sol, les 

modules de batteries doivent être fixés au mur. 
 

3. Marquez les trous des modules de batteries et de la BDU selon le 

schéma ci-dessous : 

 

 

4.6.2 Installation du système de batterie 

1 Placez le premier module de batterie sur le socle. 

BDU (3 x BTS 5K) 

BDU (2 x BTS 5K) 

BDU (1 x BTS 5K) 

3 x BTS 5K 

2 x BTS 5K 

1 x BTS 5K 
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2 Fixez le module à l'aide des deux connecteurs latéraux et fixez-

les avec les six vis M4 dans le support mural.  
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3 Installez les modules de batteries restants et la BDU. Vérifiez 

que les connecteurs latéraux sont solidement attachés avant 

d'installer l'unité suivante. 

    


